
管理者 衛生責任者

1 : :

2 : :

3 : :

4 : :

5 : :

6 : :

7 : :

8 : :

9 : :

10 : :

11 : :

12 : :

13 : :

14 : :

15 : :

16 : :

17 : :

18 : :

19 : :

20 : :

21 : :

22 : :

23 : :

24 : :

25 : :

26 : :

27 : :

28 : :

29 : :

30 : :

31 : :

※残留塩素は貯水槽を設置している場合や井戸水等を殺菌・ろ過して使用する場合に測定する。残留塩素は0.1mg/ℓ以上であること。（大量調理施設衛生管理マニュアルより）

味異物臭い濁り 色 濁り 臭い 異物時間
残留塩素
（mg/L)

確認者 備考味日 時間
残留塩素
（mg/L)

確認者 備考色

○使用水検査記録簿　　　　年度　　　月



管理者 衛生責任者

1  8:38 0.3 ○ ○ ○ ○ ○ 比嘉 18:00 0.5 ○ ○ ○ ○ ○ 比嘉

2  8:44 0.5 × × ○ ○ ○ 上原 17:56 0.2 ○ ○ ○ ○ ○ 大城
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※残留塩素は貯水槽を設置している場合や井戸水等を殺菌・ろ過して使用する場合に測定する。残留塩素は0.1mg/ℓ以上であること。（大量調理施設衛生管理マニュアルより）

○使用水検査記録簿　平成28年度　9月

日 時間
残留塩素
（mg/L)

色 濁り 臭い 異物 味 確認者 備考 時間
残留塩素
（mg/L)

色 濁り 臭い 異物 味 確認者 備考

赤みがかって見えたが、10分間放水後は透
明になったので問題なしとする

休み 休み


