
Ⅰ はじめに
住民の環境問題に対する意識が高まる中, 沖縄県では,

廃棄物の適正処理の推進及び地域住民の生活環境の保全

を目的として, 産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第19条第１項に基づき, 廃棄物処理施設の立ち入り検査

及び監視を行っている.

当研究所では, 廃棄物担当主管課である環境整備課の

監視業務と連携して, 平成５年度より廃棄物処理施設か

らの排出水等の監視分析を実施している.

平成15年度において, 産業廃棄物処分場７施設及び一

般廃棄物処分場２施設について排出水の分析を行ったの

で, その結果について報告する.

Ⅱ 調査方法
１. 調査月日

平成15年７月23日

７月24日

２. 対象施設

(1) 産業廃棄物処理施設 ７施設

(2) 一般廃棄物処理施設 ２施設

３. 測定方法及び項目

(1) 測定方法

一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場

に係る水質検査の方法

(平成10年環境省・厚生省告示第１号)

(2) 測定項目

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場

に係る技術上の基準を定める省令

(昭和52年総理府・厚生省令第１号)

４. 排水基準値

表１, 表２のとおり

Ⅲ 結 果
表１, 表２のとおり, 全ての施設及び全ての項目にお

いて排水基準値以下であった.
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廃棄物処理施設における排出水監視について (2003)
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表１ 産業廃棄物処理施設における水質検査結果 (mg/L)

測定項目

カ
ド
ミ
ウ
ム

シ
ア
ン
化
合
物

有
機
燐
化
合
物

鉛 六
価
ク
ロ
ム

砒
素

水
銀

ア
ル
キ
ル
水
銀

Ｐ
Ｃ
Ｂ

チ
ウ
ラ
ム

シ
マ
ジ
ン

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

排水基準 0.1 1 1 0.1 0.5 0.1 0.005 0.005 0.003 0.06 0.03 0.2 0.3 0.1

報告下限値 0.002 0.1 0.01 0.005 0.02 0.002 0.0005 0.0005 0.0005 0.005 0.005 0.01 0.0005 0.0005

A施設 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

B施設 ND ND ND ND ND 0.003 ND ND ND ND ND ND ND ND

C施設 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

D施設 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

E施設 ND ND ND ND ND 0.013 ND ND ND ND ND ND ND ND

F施設 ND ND ND ND ND 0.007 ND ND ND ND ND ND ND ND

G施設 ND ND ND ND ND 0.002 ND ND ND ND ND ND ND ND

測定項目

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

四
塩
化
炭
素

１
、
２
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
、
１
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン シ
ス
ー
１
、
２
―
ジ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン

１
、
１
、
１
―
ト
リ
ク
ロ
ロ

エ
タ
ン

１
、
１
、
２
―
ト
リ
ク
ロ
ロ

エ
タ
ン

１
、
３
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ

ン ベ
ン
ゼ
ン

セ
レ
ン

ふ
っ
素

ほ
う
素

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ

ム
化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物

及
び
硝
酸
化
合
物(

＊
２)

排水基準 0.2 0.02 0.04 0.2 0.4 3 0.06 0.02 0.1 0.1
海域以外

15(*1)
海域15

海域以外
50(*1)
海域230

200(*2)

報告下限値 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.002 0.1 0.05 1

A施設 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.8 0.84 3.3

B施設 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.1 0.61 24

C施設 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.9 3.5 49

D施設 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.2 1.2 17

E施設 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.0 4.7 ND

F施設 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.1 5.0 ND

G施設 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.0 4.5 ND
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表２ 一般廃棄物処理施設における素一室検査結果 (mg/L)

測定項目

カ
ド
ミ
ウ
ム

シ
ア
ン
化
合
物

有
機
燐
化
合
物

鉛 六
価
ク
ロ
ム

砒
素

水
銀

ア
ル
キ
ル
水
銀

Ｐ
Ｃ
Ｂ

チ
ウ
ラ
ム

シ
マ
ジ
ン

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

排水基準 0.1 1 1 0.1 0.5 0.1 0.005 0.005 0.003 0.06 0.03 0.2 0.3 0.1

報告下限値 0.002 0.1 0.01 0.005 0.02 0.002 0.0005 0.0005 0.0005 0.005 0.005 0.01 0.0005 0.0005

B施設 ND ND ND ND ND 0.003 ND ND ND ND ND ND ND ND

E施設 ND ND ND ND ND 0.012 ND ND ND ND ND ND ND ND

測定項目

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

四
塩
化
炭
素

１
、
２
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

１
、
１
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

ン シ
ス
ー
１
、
２
―
ジ
ク
ロ
ロ

エ
チ
レ
ン

１
、
１
、
１
―
ト
リ
ク
ロ
ロ

エ
タ
ン

１
、
１
、
２
―
ト
リ
ク
ロ
ロ

エ
タ
ン

１
、
３
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ

ン ベ
ン
ゼ
ン

セ
レ
ン

ふ
っ
素

ほ
う
素

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ

ム
化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物

及
び
硝
酸
化
合
物(

＊
２)

排水基準 0.2 0.02 0.04 0.2 0.4 3 0.06 0.02 0.1 0.1
海域以外

15(*1)
海域15

海域以外
50(*1)
海域230

200(*2)

報告下限値 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.002 0.1 0.05 1

B施設 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.1 0.61 24

E施設 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.6 4.9 49

(*1) 暫定基準：ほう素及びその化合物, ふっ素及びその化合物, アンモニア, アンモニウム化合物, 亜硝酸化合物及び硝酸化合物
に係る基準については平成14年10月1日より３年間暫定基準が適用される.

(*2) アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの, 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量.
注) A～D施設は最終処分場, E～G施設は火力発電所

報告下限値とは､ 分析機器の測定限界値と基準値の1/10の値を目安にして設定している｡


