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－ 図面番号

作成年月日

工 事 名

図 面 名

縮 尺

会 社 名

沖縄総合事務局 南部国道事務所事業者名

32
9

位 置 図

58

8
1

58

喜 名

座 喜 味

親 志

光電気工事株式会社

沖縄総合事務局

本工事施工箇所【南部地区】

令和４年度
国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

2 0 - 1

令和6年2月

本図面は南部国道事務所発注工事のために作成された図面であるため参考図面とする



トタン

読谷店

auショップ

(株)がんじゅう

字伊良皆前原

E:渡具知1
T:伊良皆幹左1/39

E:渡具知2分1
T:高校幹A左3/4

E:読谷5支線柱

T:伊良皆幹40
T:伊良皆幹41
E:読谷5A

E:渡具知2
T:伊良皆幹左2/39

E:読谷6
T:伊良皆幹42

伊良皆

NO.241

NO.242

NO.243

NO.244

NO.247

NO.248

422
423

R1-301 33.99534.971
36.345

P4

H-3

P3

P

P2

H-2

G

P1

発制

照明柱:96-6-9R

コ2

トタン

池原マンションコ4

池原建設
コ2

字 伊 良 皆 伊 保 道 原

E:比謝3分1

T:伊良皆幹36E:比謝3

T:新設柱

NO.245

NO.246

KA7-1

NO.249

NO.250

H-2

照明柱:96-8-4R

皆前原

プ

96.8

NO.18MH

情B(U型側溝) d=0.75 情B(U型側溝) d=0.75 情B(U型側溝) d=0.75

企φ1100 d=1.50

【支線角度:35°】

国道仮設柱2

14-24-20CP（砂）

曲柱 2 /装柱C

仮設設備凡例

記 号 名 称

新設柱

新設ケーブル

上部支線・下部支線

引上管路

突出し金物

国道仮設柱1

13-22-15CP（As）

引留柱 1 -1 /装柱A

旗上凡例

電柱番号

電柱種別

電柱タイプ/装柱タイプ

ケーブル設置高さ

突出し金物・根枷

国道仮設柱3

13-22-15CP（砂）

曲柱 1 -2 /装柱D

最上部 6.9m 最下部 6.0m

突出し金物1.2m・1号根枷

最上部 7.4m 最下部 6.5m

最上部 7.4m 最下部 6.5m

国道仮設柱4

10-19-10CP（砂）

中間柱 1 -1 /装柱D

最上部 6.9m 最下部 6.0m

突出し金物1.2m

国道仮設柱5

最上部 6.9m 最下部 6.0m

突出し金物1.2m

国道仮設柱6

13-22-15CP（砂）

電柱角度

電柱角度：177°電柱角度：180°電柱角度：174°
電柱角度：91°

電柱角度：174°

-

10-19-10CP（砂）

中間柱 1 -1 /装柱D

突出し金物1.2m・1号根枷

曲柱 1 -2 /装柱D

最上部 6.9m 最下部 6.0m

1号根枷

1号根枷

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

S = 1 / 2 5 0

計 画 平 面 図 （ 1 ）
S=1/250

L=37.1mL=32.6mL=29.1mL=30.2m

引上管路新設 L=7.5m

計 画 平 面 図 （ １ ）

光電気工事株式会社

L=28.7m

令和４年度
国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

2 0 - 2

令和6年 2月



美粧院 iisa

コ1
トタン

池原建設

コ2

96.9

E:比謝6分1

T:伊良皆幹33L1

E:比謝4

T:伊良皆幹35

T:新設柱

NO.250

KE7-1

NO.251

NO.252

N O. 25 3

NO.254

420

421

33.192

33.606

浄化槽

金秀鋼材(株)

読谷営業所

伊良皆アパート

コ3

字比謝長佐久原

97.0

419

32.839

NO.255 KE7-2

NO.256

NO.257

NO
.
258

NO.259

照明柱:96-
8-9C

照明柱:97-0-4R

比謝川サービスステーション

ENEOS

418

32.010

情B(U型側溝) d=0.75

NO.19MH

情B(U型側溝) d=0.75

国道仮設柱7

10-19-10CP（砂）

中間柱 1 -1 /装柱E

最上部 6.9m 最下部 6.0m

-

国道仮設柱8

13-22-15CP（砂）

曲柱 1 -1 /装柱B

-

国道仮設柱9

13-22-15CP（砂）

最上部 6.9m 最下部 6.0m

国道仮設柱10

10-19-10CP（砂）

中間柱 1 -1 /装柱D

最上部 6.9m 最下部 6.0m

国道仮設柱11

国道仮設柱12

10-19-10CP（砂）

中間柱 1 -2 /装柱D

最上部 6.9m 最下部 6.0m

突出し金物1.2m・1号根枷

突出し金物1.2m

突出し金物1.2m

突出し金物1.2m・1号根枷

電柱角度：180°

電柱角度：177°

電柱角度：176°

電柱角度：170°

電柱角度：174°

電柱角度：175°

仮設設備凡例

記 号 名 称

新設柱

新設ケーブル

上部支線・下部支線

引上管路

突出し金物

旗上凡例

電柱番号

電柱種別

電柱タイプ/装柱タイプ

ケーブル設置高さ

突出し金物・根枷

電柱角度

曲柱 1 -2 /装柱D
最上部 6.9m 最下部 6.0m

10-19-10CP（砂）

中間柱 1 -1 /装柱D

最上部 6.9m 最下部 6.0m

S=1/250

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名

計 画 平 面 図 （ 2 ）

S = 1 / 2 5 0

令和４年度
国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

光 電 気 工 事 株 式 会 社

計 画 平 面 図 （ 2 ）

2 0 - 3

令 和 6年 2 月

L=38.9mL=35.4m L=38.8m L=38.7m L=27.1m L=25.7m

地下埋設物凡例



比謝川サービスステーション
ENE

OS

418

3 2.0
10

NO.259

照明柱:97-0-4R

ナシロアパート

都
市

計
画

道
路

・
4

コ2

コ 1

コ 1

山城ペイント

コ 2

ランドリー本店

(有
)ニ

ューラッキー

字 比 謝 長 佐 久 原

食 堂

マルエイスーパー

E:比謝10外1

E:比謝12分1

E:比謝13分1

E:比謝12分A

KA7-2
NO.260

NO.261

NO.262

NO.263

NO.264

NO.265

NO.266

NO.267

NO.268

KA8-1

417

31.
2 96

新設柱

照明柱:97-2-3R

比
謝

大
湾
線

3
・

読
5

コ 3

コ 2

415

416

29.
79 7

30.
656

H-3

H-4 H-1H-5

H-3

H-4

12

16.8m

ローソン

９７．１
９７．２

平安モータース

情B(U型側溝) d=0.75

情B(U型側溝) d=0.75

NO.20MH

S=1/250

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

計 画 平 面 図 （ 3 ）

S = 1 / 2 5 0

国道仮設柱13

中間柱 1 -1 /装柱D

突出し金物1.2m

国道仮設柱14

突出し金物1.2m

国道仮設柱15

国道仮設柱16

突出し金物1.2m
電柱角度：180°

電柱角度：179°

電柱角度：180°

電柱角度：179°

仮設設備凡例

記 号 名 称

新設柱

新設ケーブル

上部支線・下部支線

引上管路

突出し金物

旗上凡例

電柱番号

電柱種別

電柱タイプ/装柱タイプ

ケーブル設置高さ

突出し金物・根枷

電柱角度

国道仮設柱12

10-19-10CP（砂）

中間柱 1 -2 /装柱D

最上部 6.9m 最下部 6.0m

突出し金物1.2m・1号根枷

電柱角度：180°

10-19-10CP（砂）

最上部 6.9m 最下部 6.0m
中間柱 1 -1 /装柱D

10-19-10CP（砂）

最上部 6.9m 最下部 6.0m

10-19-10CP（砂）

中間柱 1 -2 /装柱D

最上部 6.9m 最下部 6.0m

突出し金物1.2m・1号根枷

中間柱 1 -1 /装柱D

10-19-10CP（砂）

最上部 6.9m 最下部 6.0m

令和４年度

国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

計 画 平 面 図 （ 3 ）

光 電 気 工 事 株 式 会 社

2 0 - 4

令 和 6年 2月

L=48.6mL=41.4mL=43.0mL=40.3m

N1条 d=1.20
N5条 d=1.53

N5条 d=1.45
N1条 d=1.20

N5条 d=1.45

伊良皆線
No.4MH

N1条 d=1.20

Wφ75 d=Wφ75 d=0.75

Wφ75 d=0.75

Wφ75 d=1.20



KA8-1

レンタカー

(G)

駐車場

(AS)

空き地

徳里自動車

E:比 謝 14分 1
T:伊 良 皆幹 L1/25

NO
.
269

N
O
.27

0

NO.273

414

29.153

H-2

照明柱:97-2-5R

字 比 謝 長 佐 久

コ2

コ1

駐車場
(CO)

駐車場

(G)

コ4コ2

くすり

みやもり

コ2

カデナ花輪
総合葬祭

コ2

字比謝後原

T:新設柱

T:伊良皆幹22L1
T:新設柱

NO.271

KE8-1

NO.272

NO.274

N O.2 75

KE 8 -2

N O. 2 76

NO.277

NO. 278

412

413

28.363

28.487

照明柱:97-4-1R

ドラックストアモリ 読谷店

９７．３

９７．４

平安モータース

空地 イエローハット 読谷大湾店

情 B(U型側 溝 ) d=0.3 5

情B(U型側溝) d=0.35

情B(U型側溝) d=0.35

S=1/250

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

計 画 平 面 図 （ 4 ）

S = 1 / 2 5 0

令和４年度
国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

計 画 平 面 図 （ 4 ）

光 電 気 工 事 株 式 会 社

令 和 6年 2月

2 0 - 5

国道仮設柱16

突出し金物1.2m

国道仮設柱17

13-22-15CP（砂）

曲柱 1 -1/装柱D

突出し金物1.2m
国道仮設柱18

10-19-10CP（As）

中間柱 1 -2 /装柱D

突出し金物1.2m・1号根枷

国道仮設柱19

13-22-15CP（As）

曲柱 1 -1 /装柱D

突出し金物1.2m

国道仮設柱20

突出し金物1.2m

国道仮設柱21

中間柱 1 -2 /装柱E

電柱角度：175°

電柱角度：179°
電柱角度：170°

電柱角度：179°

電柱角度：173°

電柱角度：179°

仮設設備凡例

記 号 名 称

新設柱

新設ケーブル

上部支線・下部支線

引上管路

突出し金物

旗上凡例

電柱番号

電柱種別

電柱タイプ/装柱タイプ

ケーブル設置高さ

突出し金物・根枷

電柱角度

最上部 6.9m 最下部 6.0m

中間柱 1 -1 /装柱D

10-19-10CP（砂）

最上部 6.9m 最下部 6.0m

最上部 6.9m 最下部 6.0m

10-19-10CP（As）

突出し金物1.2m・1号根枷

最上部 6.9m 最下部 6.0m

最上部 6.9m 最下部 6.0m

中間柱 1 -1 /装柱D

10-19-10CP（砂）

最上部 6.9m 最下部 6.0m

L=37.3m L=38.7m L=38.7m L=38.4m L=30.4m



(CO)

(G)

NO.278

NO.279

NO.280

411

空き地

コ3

(G)

空き地

コ2

JAおきなわ

字比謝比謝原

読谷村農協南部支所

Tender Heart

E:比謝22分1

E:新設柱

KA8-2

NO.281

NO.2
82

NO.283

NO.284

NO.285

410

301

409

28.040

26.048

26.989

28.205

H-3

H-1

照明柱:97-62-R

照明柱:97-4-5R

(連φ50×3)

比 謝 比 謝 原

コ2

コ5

NO.286

NO.287

H-2

９７．５
９７．６

トヨタカローラ沖縄トヨタウン読谷店

E

HH1
HH2

電源引込み

1φ3W 100V/200V

管路敷設

引込み柱

管路敷設

FEP30*2管

FEP30*2管

NO.21MH

情B(U型側溝) d=0.35

情B(U型側溝) d=0.75

情B(U型側溝) d=0.75 情B(U型側溝) d=0.75

令和４年度

国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

S=1/250

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

計 画 平 面 図 （ 5 ）

S = 1 / 2 5 0

計 画 平 面 図 （ 5 ）

光 電 気 工 事 株 式 会 社

令 和 6年 2月

2 0 - 6

L=31.7m

引上管路新設 L=2.0ｍ

国道仮設柱22

中間柱 1 -1 /装柱F

－

国道仮設柱22-1

8-17-2.5CP（砂）

引留柱 2 /装柱G

最下部 6.5m

国道仮設柱23

中間柱 1 -1 /装柱B

－

国道仮設柱24

中間柱 1 -2 /装柱D

突出し金物1.2m・1号根枷

国道仮設柱25

中間柱 1 -1 /装柱D

突出し金物1.2m

国道仮設柱26

中間柱 1 -1 /装柱D

突出し金物1.2m

国道仮設柱27

中間柱 1 -2 /装柱D

電柱角度：179°電柱角度：179°
電柱角度：179°

電柱角度：178°

電柱角度：180°

電柱角度：178°

仮設設備凡例

記 号 名 称

新設柱

新設ケーブル

上部支線・下部支線

引上管路

突出し金物

旗上凡例

電柱番号

電柱種別

電柱タイプ/装柱タイプ

ケーブル設置高さ

突出し金物・根枷

電柱角度

－

10-19-10CP（As）

10-19-10CP（As） 10-19-10CP（As） 10-19-10CP（As）
10-19-10CP（As） 10-19-10CP（As）

最上部 6.9m 最下部 6.0m

最上部 6.9m 最下部 6.0m 最上部 6.9m 最下部 6.0m 最上部 6.9m 最下部 6.0m
最上部 6.9m 最下部 6.0m 最上部 6.9m 最下部 6.0m

突出し金物1.2m・1号根枷

1号根枷

L=34.2m L=30.0m L=29.6m L=32.5m L=32.6m

L=10.3m



H-3

H-1

照明柱:97-62-R

P1

ＰLi

30T

都
市

計
画

道
路

3・
4

コ2

トタンコ2

信号

信号

瓦1

空き地

駐車場

コ1

KITCHEN58

比謝

E:新設柱

E:大湾3外1

E:新設柱

T:伊良皆幹13L1

E:大湾2

E:比謝24分1

OT:読谷比謝1

T:伊良皆幹14D
E:比謝24

NO.287

NO.288

NO.289

NO.290

NO.291 BC9

NO.292

NO.293

NO.294

406

407
408

23.111

23.968
24.642

H-1

H-2H-4

H-3

H-2

P4
P3

P2

P7

20T

20T

10P

P5

P6

20T

20T

空き地
(G)

車両感知器

字比謝比謝原

E:大湾6外2

NO. 295

SP
9

NO .29 6

IP9

405

22.371

P

H3-1

P

９７．８

９７．７１

ファミリーマート読谷大湾東店

12

NO.22MH
情B(U型側溝) d=0.75 情B(U型側溝) d=0.75

情B(U型側溝) d=0.75

令和４年度

国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

S=1/250

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

計 画 平 面 図 （ 6 ）

S = 1 / 2 5 0

計 画 平 面 図 （ 6 ）

光 電 気 工 事 株 式 会 社

令 和 6 年 2 月

2 0 - 7

L=39.4m

国道仮設柱28

中間柱 1 -1 /装柱E

－

国道仮設柱29

中間柱 1 -1 /装柱D

突出し金物1.2m

国道仮設柱30

13-22-15CP（As）

曲柱 1 -2 /装柱D

突出し金物1.2m・1号根枷

国道仮設柱31

13-22-15CP（As）

曲柱 1 -1 /装柱D

突出し金物1.2m

電柱角度：172°

電柱角度：168°

電柱角度：177°

電柱角度：176°

仮設設備凡例

記 号 名 称

新設柱

新設ケーブル

上部支線・下部支線

引上管路

突出し金物

旗上凡例

電柱番号

電柱種別

電柱タイプ/装柱タイプ

ケーブル設置高さ

突出し金物・根枷

電柱角度

国道仮設柱27

中間柱 1 -2 /装柱D

電柱角度：179°

10-19-10CP（As）

最上部 6.9m 最下部 6.0m

突出し金物1.2m・1号根枷

最上部 6.9m 最下部 6.0m

10-19-10CP（砂）

10-19-10CP（砂）

最上部 6.9m 最下部 6.0m

最上部 6.9m 最下部 6.0m

最上部 6.9m 最下部 6.0m

L=48.0m L=33.3m L=41.8m L=43.0m



NO
.
29

9

N
O.

3
00 NO
.
30

2

NO
.
30

3

NO
.
30

4

NO
.
30

1

N
O.

3
05

２１．４３

反
射
鏡

停

通
信

Ｎ
Ｔ
Ｔ

標

反
射
鏡

灯

灯

標

灯

標

標

4,000

1 ,
20
0

T:伊良皆幹8
E:比謝31

E:新設柱

E:大湾8外2外1

S P
9

NO .29 6

NO .2 97

NO . 29 8

NO . 29 9

404

405
22.032

22.371

９７．９

モスバーガー
光の子幼児学園

やっぱりステーキ読谷店

情B(U型側溝) d=0.50

情B(φ300) d=0.65
情B(φ300) d=0.65

NO.23MH

NO.24MH

【
支

線
角

度
:2 5 °

】

【支線角度:35°】

令和４年度

国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

S=1/250

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

計 画 平 面 図 （ 7 ）

S = 1 / 2 5 0

計 画 平 面 図 （ 7 ）

光 電 気 工 事 株 式 会 社

令 和 6年 2 月

2 0 - 8

国道仮設柱33

中間柱 1 -2 /装柱D

突出し金物1.2m・1号根枷

国道仮設柱32

中間柱 1 -1 /装柱D

突出し金物1.2m

国道仮設柱34

14-24-20CP（砂）

曲柱 2 /装柱C

最上部 7.4m 最下部 6.5m

国道仮設柱35

13-22-15CP（砂）

引留柱 1 -2 /装柱A

電柱角度：91°
電柱角度：179°

電柱角度：180°

仮設設備凡例

記 号 名 称

新設柱

新設ケーブル

上部支線・下部支線

引上管路

突出し金物

旗上凡例

電柱番号

電柱種別

電柱タイプ/装柱タイプ

ケーブル設置高さ

突出し金物・根枷

電柱角度

－

10-19-10CP（砂）
10-19-10CP（砂）

最上部 6.9m 最下部 6.0m
最上部 6.9m 最下部 6.0m

最上部 7.4m 最下部 6.5m

1号根枷

1号根枷

L=39.0m L=30.0m L=26.5m

引上管路新設 L=13.9ｍ



φ
=1
1.
5

φ
=1
2.
5

メッセンジャーワイヤー
亜鉛メッキ銅より線 30ZW

1

1100SM-WBB

15.0

12.5

0.175

0.130

ケーブル種別 条数
仕上外径
（ｍｍ）

重量
（kg/ｍ）

計

断面積
（ｍｍ2）

占有率

176.63

122.66

6.9銅より線30ZW 1 0.230 37.37

390.63 19.9％

φ
=6
.9

2段目

国交省

NTTドコモ

メッセンジャー
ワイヤー

電線管理者

1

1

100C

20C

12.5

11.5

0.130

0.125

ケーブル種別 条数
仕上外径
（ｍｍ）

重量
（kg/ｍ）

計

断面積
（ｍｍ2）

占有率

122.66

103.82

6.9銅より線30ZW 1 0.230 37.37

386.51 19.7％

OTN

沖縄県

メッセンジャー
ワイヤー

電線管理者

DSF120C+SM4C SZ撚り

SM60C+SM4C SZ撚り 1 15.0 0.175 176.63

メッセンジャーワイヤー
亜鉛メッキ銅より線 30ZW

φ50ｍｍ
ラセンハンガーJ型

φ
=6
.9

1段目

φ
=1
2 .
5

一束化

1段目一束化架線条件

2段目一束化架線条件

φ50ｍｍ
ラセンハンガーJ型

φ
=1
5.
0

φ
=1
5.
0

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

標 準 図

S = 1 / 3 0

S=1/30

一般標準図

電線管理者 ケーブル種別 条数
仕上外径
（ｍｍ）

沖縄通信ネットワーク

NTTドコモ

沖縄電力

沖縄県

国交省
1

1

1

1

1

1

DSF120C+SM4C SZ撚り

SM60C+SM4C SZ撚り

15.0 0.175

重量
（kg/ｍ）

100C

100SM-WBB

200C

20C

15.0

12.5

12.5

16.5

11.5

0.175

0.130

0.130

0.235

0.125

架線条件

1

2

3

4

5

沖縄防衛局6 SM-48C 1 12.0

架線方式

単独

単独

一束化

一束化

0.130

（10-19-10）
コンクリート柱

GL

根
入

れ

国交省
2条一束化

OTN・ドコモ・沖縄県
3条一束化

沖電
単独

防衛局
単独

電柱札×1枚
電柱札用バンド

標 準 図

5050

22
0
0

7
80

0

10
0
00

30
0

3
0
0

9
0
0

78
0
0

6
00

0
3
00

光電気工事株式会社

令和４年度

国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

令和6年 2月

2 0 - 9



光ケーブル配線系統図

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

-

クロージャ接続部

名 称記 号

余長 1箇所 12.6m

余長 片端 6.3m

備 考

配線系統図 管路部 凡例

ハンドホール

後分岐接続余長部

ハンドホール

コンクリート柱

接地

名 称記 号 備 考

配線系統図 架空部 凡例

余長 1箇所 3.7m余長

分岐ボックスNo.18

国道仮設柱1

亘長 L=1222.6m

実長 L=1236.7m

亘長 L=1222.6m

実長 L=1236.7m

亘長 L=712.3m

実長 L=721.1m

亘長 L=920.9m

実長 L=930.7m

※架空ケーブル仮設区間はラセンハンガーにて一束化とする。

亘長 L=27.6m

実長 L=28.1m

亘長 L=27.6m

実長 L=28.1m

亘長 L=21.3m

実長 L=21.8m

亘長 L=21.3m

実長 L=21.8m

余長 1箇所 1.0m
引通し部

ハンドホール

亘長 L=246.1m

実長 L=253.9m

屋外管内配線 3.5m

屋外露出配線 3.9m

屋外管内配線 3.5m

屋外露出配線 3.9m

クロージャー

新設クロージャ
直線接続(16テープ)

直線接続(31テープ)
新設クロージャ

直線接続(31テープ)
新設クロージャ

余長 片端 1.5m

分岐ボックスNo.19 分岐ボックスNo.20 分岐ボックスNo.21 分岐ボックスNo.22 分岐ボックスNo.23 分岐ボックスNo.24 分岐ボックスNo.25 分岐ボックスNo.26分岐ボックスNo.17分岐ボックスNo.16分岐ボックスNo.15分岐ボックスNo.14

新設ケーブル

名 称記 号

配線系統図 ケーブル 凡例

撤去ケーブル

既設ケーブル

(支線系)

SM60C+SM4C SZ撚り

SM60C+SM4C SZ撚り(支線系)

比謝矼CCTV

DSF120C+SM4C(幹線系)DSF120C+SM4C(幹線系)

国道仮設柱35

引上管路 L=20.2m

ケーブル種別不明

DSF120C+SM4C

DSF120C+SM4C SZ撚り(幹線系) SM60C+SM4C SZ撚り(支線系) SM60C+SM4C SZ撚り(支線系) DSF120C+SM4C SZ撚り(幹線系)

SM60C+SM4C SZ撚りSM60C+SM4C SZ撚り SM60C+SM4C SZ撚り SM60C+SM4C SZ撚り SM60C+SM4C SZ撚り SM60C+SM4C SZ撚り

DSF120C+SM4C SZ撚り DSF120C+SM4C SZ撚り DSF120C+SM4C SZ撚り DSF120C+SM4C SZ撚り DSF120C+SM4C SZ撚り DSF120C+SM4C

231.2m235.8m245.3m208.6m 176.8m 69.3m

29.4m228.7m172.7m246.0m232.8m238.5m

国道仮設柱22

HH1 HH2

情報板

(非常用発電装置)

7.1m40.5m

17.7m

L=2.0m

国道仮設柱22-1

亘長 L=16.8m

直線接続(16テープ)
新設クロージャ

光ケーブル SM4C
(伊良皆情報板～喜名雨量局舎POS)

(ネットワーク本線～伊良皆情報板)
光ケーブル SM4C（ノンメタリック）

引上管路

SM4C SM4C

直線接続（31テープ）
新設クロージャ

新設クロージャ
直線接続(31テープ)

（既設クロージャ取替）

光ケーブル SM4C（ノンメタリック）
(ネットワーク本線～伊良皆情報板)

屋外管内配線 3.5m
屋外露出配線 3.0m

(6.3m) (1.0m)

(1.0m)(1.0m) (1.0m) (1.0m) (1.0m) (1.0m)

(1.0m) (1.0m) (1.0m)

(6.3m) (6.3m)

(3.7m)

(3.7m)

(3.7m)

(3.7m)

(3.7m)

(3.7m)(1.5m)

実長 L=18.3m

新設クロージャ
直線接続（16テープ）

（既設クロージャ取替）

光ケーブル(既設)光ケーブル（既設）

光ケーブル(既設)光ケーブル（既設）

地下ケーブル撤去区間(DSF120C+SM4C) 2315.1m

光ケーブル撤去区間

光ケーブル仮設区間

架空ケーブル

架空ケーブル

地下ケーブル

地下ケーブル

引上ケーブル

引上ケーブル

引上ケーブル

引上ケーブル 地下ケーブル

新設クロージャ
直線接続(16テープ)

SM60C+SM4C SZ撚り

DSF120C+SM4C SZ撚り

(25m)

（7.5m）

(0.9m)

(1.9m)

(0.9m)

(1.9m)

国道仮設柱７ 国道仮設柱21
国道仮設柱28

(支線系)

SM60C+SM4C SZ撚り

(6.3m)

新設クロージャ
直線接続(16テープ)
（既設クロージャ取替）

引上管路 L=13.9m

(1.0m)

光 ケ ー ブ ル 配 線 系 統 図

成端接続

地下ケーブル撤去区間(SM60C+SM4C SZ撚り) 2106.5m

地下ケーブル

SM60C+SM4C SZ撚り

亘長 L=246.1m

実長 L=253.9m

令和４年度
国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

光 電 気 工 事 株 式 会 社

令和 6年 2月

2 0 - 1 0



自在バンド IBT312

電柱札用バンド

自在バンド IBT312

電柱札用バンド

37
00

37
00

仮 設 柱 詳 細 図 ( 1 )

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

仮 設柱詳細 図( 1 )

S=1/30

S=1/30

光 電 気 工 事 株 式 会 社

令和 6年 2月

20 - 11

令和４年度
国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

23
0
0

13
0
00

3
30

0
65

00

13
0
0

80
00

6
50

0

足場ボルト×8本

23
0
0

1
30

0
0

74
00

3
0
0

33
00

支線ガード(黄色2.0ｍ)

3
00

30
0

UC-PS管φ50×4条

自在バンド IBT312

FEPφ50×4条

異種管継手×4個
UC-PSφ50 ⇔ FEPφ50

IV5.5sq

φ10-22x500mm

φ10x1500mm

巻付グリップ×2

2号支線ブロック

UC-PS管φ50×4条

自在バンド IBT312

FEPφ50×4条

異種管継手×4個
UC-PSφ50 ⇔ FEPφ50

IV5.5sq

φ10-22x500mm

φ10x1500mm

ステンレスバンド SFT212

ステンレスバンド SFT212

UC-PS管φ50×1条

自在バンド IBT312

3
70

0

硬質ビニル電線管VE-16

自在バンド IBT312

自在バンド IBT312

IV5.5sq

φ10-22x500mm

φ10x1500mm

FEPφ50×4条

異種管継手×1個
UC-PSφ50 ⇔ FEPφ50

ボルト型コネクタ

防水キャップ×1個

13-22-15-CP

引 留 柱 1 -1

GL

8-17-2.5-CP

引 留 柱 2

国交省光ケーブル(1条)

情報ボックスへ

D種

GL

（
硬

質
ビ

ニ
ル

電
線

管
V
E
-1

6
）

ビニル絶縁電線

連結式接地棒

連結式リード端子

65
0
0

13-22-15-CP

引 留 柱 1 -2

情報ボックスへ

D種

（
硬

質
ビ

ニ
ル

電
線

管
V
E
-1

6
）

ビニル絶縁電線

連結式接地棒

連結式リード端子

D種

ビニル絶縁電線

連結式接地棒

連結式リード端子

電柱札用バンド
電柱札×1枚

ハンドホールへ

（
硬

質
ビ

ニ
ル

電
線

管
VE

-
16

）

1号コンクリート根枷 1号コンクリート根枷

5
00

5
00

1号コンクリート根枷

5
00

2
0
0

30
0

3
00

30
0

丸シンブル22mm×2

巻付グリップ×2

ボルト型コネクタ

支線55ZW×2

ステンレスバンド SFT212

ステンレスバンド SFT212

防水キャップ×4個硬質ビニル電線管VE-16

自在バンド IBT312

足場ボルト×13本

ボルト型コネクタ

ステンレスバンド SFT212

ステンレスバンド SFT212

防水キャップ×4個硬質ビニル電線管VE-16

自在バンド IBT312

足場ボルト×13本

7
40

0
他社通信線(別途施工)

国交省光ケーブル(2条)

他社通信線(別途施工)

他社通信線(別途施工)

自在バンド 3BD-HD-174×2

電柱札×1枚電柱札×1枚

他社通信線(別途施工)

国交省光ケーブル(2条)

他社通信線(別途施工)

他社通信線(別途施工)



仮 設 柱 詳 細 図 ( 2 )

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

仮設柱詳細図( 2 )

S = 1 / 3 0

S=1/30

GL

中間柱 1 -1

他社通信線(別途施工)

国交省光ケーブル(2条)

他社通信線(別途施工)

他社通信線(別途施工)

10-19-10-CP

足場ボルト×10本

電柱札×1枚
電柱札用バンド

中間柱 1 -2

10-19-10-CP

GL

他社通信線(別途施工)

国交省光ケーブル(2条)

他社通信線(別途施工)

他社通信線(別途施工)

電柱札×1枚
電柱札用バンド

1号コンクリート根枷

足場ボルト×10本

令和４年度

国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

光 電 気 工 事 株 式 会 社

令 和 6年 2 月

2 0 - 1 2

90
0

3
00

3
0
0

30
0

6
00

0

69
0
0

1
0
00

0

2
2
00

22
0
0

5
00

6
00

0
30

0
3
0
0

90
0

1
0
00

0

69
0
0

3
00



仮 設 柱 詳 細 図 ( 3 )

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

仮設柱詳細図( 3 )

S = 1 / 3 0

S=1/30

GL

他社通信線(別途施工)

国交省光ケーブル(2条)

他社通信線(別途施工)

他社通信線(別途施工)

13-22-15-CP
曲 柱 1 -1

電柱札×1枚
電柱札用バンド

GL

他社通信線(別途施工)

国交省光ケーブル(2条)

他社通信線(別途施工)

他社通信線(別途施工)

13-22-15-CP
曲 柱 1 -2

電柱札×1枚
電柱札用バンド

1号コンクリート根枷

足場ボルト×12本 足場ボルト×12本

令和４年度

国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

光 電 気 工 事 株 式 会 社

令和6年 2月

2 0 - 1 3

24
00

1
30

0
0

69
0
0

3
70

0
60

0
0

3
00

30
0

3
00

24
00

1
30

0
0

69
0
0

3
70

0
60

0
0

3
00

30
0

3
00

5
0
0



仮 設 柱 詳 細 図 ( 4 )

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

仮設柱詳細図( 4 )

S = 1 / 3 0

S=1/30

GL

他社通信線(別途施工)

国交省光ケーブル(2条)

他社通信線(別途施工)

他社通信線(別途施工)

巻付グリップ×2

支線55ZW×2

支線ガード(黄色2.0ｍ)

丸シンブル22mm×2
自在バンド 3BD-HD-17×2

巻付グリップ×2

2号支線ブロック

電柱札×1枚
電柱札用バンド

14-24-20-CP

曲 柱 2

足場ボルト×11本

1号コンクリート根枷

令和４年度

国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

光 電 気 工 事 株 式 会 社

令 和 6年 2 月

2 0 - 1 4

27
0
0

1
4
00

0

6
50

0
3
00

30
0

3
0
0

7
4
00

3
90

0

5
00



装 柱 詳 細 図 ( 1 )

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

装柱詳細図( 1 )

-

光電気工事株式会社

装柱 Bタイプ装柱 Aタイプ

丸シンブル 18mm

巻付グリップ 30ZW用

アクリル銘板

吊り線 30ZWケ－ブルしばりひも

（DSF120C+SM4C用）

架空用クロージャー

自在バンド 3BD-HD-17

巻付グリップ 30ZW用

自在バンド 3DB-HD-17

丸シンブル 18mm

ケ－ブルしばりひも

（SM60C+SM4C用）

架空用クロージャー

スパイラルスリーブ

D型終端クランプ

ラセンハンガー J型

アクリル銘板

丸シンブル 18mm

巻付グリップ 30ZW用

ケ－ブルしばりひも

スパイラルスリーブ

光ケーブル

D型終端クランプ

自在バンド 4BD-HD-17

丸シンブル 18mm

巻付グリップ 30ZW用

丸シンブル 18mm

巻付グリップ 30ZW用

自在バンド 4BD-HD-17

丸シンブル 18mm

巻付グリップ 30ZW用

ケ－ブルしばりひも

D型終端クランプ

吊り線 30ZW

ラセンハンガー J型

（SM60C+SM4C用）

架空用クロージャー架空用クロージャー

（DSF120C+SM4C用）

令和４年度

国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

令和6年 2月

2 0 - 1 5



装 柱 詳 細 図 ( 2 )

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

装柱詳細図( 2 )

-

装柱 Cタイプ

アクリル銘板

丸シンブル 18mm

巻付グリップ 30ZW用

ケ－ブルしばりひも

スパイラルスリーブ

光ケーブル

D型終端クランプ

自在バンド 4BD-HD-17

丸シンブル 18mm

巻付グリップ 30ZW用

丸シンブル 18mm

巻付グリップ 30ZW用

自在バンド 4BD-HD-17

丸シンブル 18mm

巻付グリップ 30ZW用

ケ－ブルしばりひも

D型終端クランプ 吊り線 30ZW

ラセンハンガー J型

装柱 Dタイプ

吊架金物 振分型

国土交通省

移動防止金物

軽量腕金 1200A

ノーアームタイバンド

アームタイバンド

ノーアームタイバンド

アームタイバンド

パイプアームタイ

吊架金物 振分型

巻付グリップ 30ZW用

軽量腕金 1200A

移動防止金物

アクリル銘板

吊り線 30ZW

ラセンハンガー J型

スパイラルスリーブ

装柱 Eタイプ

吊架金物(他社施工)

OTN・ドコモ・沖縄県

吊架金物(他社施工)

沖縄電力

吊架金物(他社施工)

防衛局

パイプアームタイ

（参考）

自在バンド 4BD-HD-17

丸シンブル 18mm

巻付グリップ 30ZW用

丸シンブル 18mm

巻付グリップ 30ZW用

スパイラルスリーブ

自在バンド 4BD-HD-17

丸シンブル 18mm

丸シンブル 18mm

槍出金具アーム

(XDCA-60)

ケ－ブルしばりひも

巻付グリップ 30ZW用アクリル銘板

D型終端クランプ

ケ－ブルしばりひも

国道仮設 7.21.28

光電気工事株式会社

令和４年度

国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

令和6年 2月

2 0 - 1 6



装 柱 詳 細 図 ( 3 )

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

装柱詳細図( 3 )

-

令和４年度

国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

光電気工事株式会社

令和6年2月

2 0 - 1 7

装柱 Gタイプ装柱 Fタイプ

アクリル銘板

スパイラルスリーブ

丸シンブル 18mm

ケ-ブルしばりひも 光ケーブル

吊り線 30ZW

ラセンハンガー J型

自在バンド 4BD-HD-17

巻付グリップ 30ZW用

丸シンブル 18mm

巻付グリップ 30ZW用

ケ-ブルしばりひも

D型終端クランプD型終端クランプ ケ-ブルしばりひも

架空用クロージャー

自在バンド 3BD-HD-17

ラセンハンガー J型

自在バンド 4BD-HD-17

丸シンブル 18mm

巻付グリップ 30ZW用

丸シンブル 18mm

巻付グリップ 30ZW用

架空用クロージャー

自在バンド 3BD-HD-17

丸シンブル 18mm
巻付グリップ 30ZW用
ケ-ブルしばりひも
D型終端クランプ

巻付グリップ 30ZW用

丸シンブル 18mm

丸シンブル 18mm

吊り線 30ZW

巻付グリップ 30ZW用

スパイラルスリーブ

自在バンド 3BD-HD-17

自在バンド 3DB-HD-17

巻付グリップ 30ZW用

丸シンブル 18mm

アクリル銘板 ラセンハンガー J型

D型終端クランプ

スパイラルスリーブ

ケ-ブルしばりひも



26
5

新設管路 φ50×4

新設管路 φ50×4

立 上 柱 詳 細 図 ( 1 )

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

立上柱詳細図( 1 )

S = 1 / 1 0

情報ボックス削孔×4箇所

情報ボックス

管路断面図 S=1:10

砂埋戻

路 盤（再生クラッシャーラン) t=10cm

発生土

立上り管 S=1:20

FEPφ50×4箇所

分岐ボックスNo.18～国道仮設柱1

歩道(一般部) L=1.7m

路 盤（再生クラッシャーラン) t=10cm

6
0
0発生土

分岐ボックスNo.24～国道仮設柱35

ダクト詳細図 S=1:20

FEPφ50×4条

分岐ボックスNo.18 分岐ボックスNo.24

FEPφ50×4条

A´

A
起点側 終点側

(引上柱側)

A´

起点側 終点側

(引上柱側)

A

A-A´断面

情報ボックス鉄筋

植栽 L=12.2m

発生土

分岐ボックスNo.24～国道仮設柱35

国道仮設柱1

国道仮設柱35

FEPφ50×4条

UC-PSφ50 ⇔ FEPφ50

異種管継手×4個

A-A´断面

砂埋戻 砂埋戻

光電気工事株式会社

歩道(一般部) L=7.5m

舗
装

厚

2
0
3

2
9
7

表 層（密粒13mmAs) t= 4cm 表 層（密粒13mmAs) t= 4cm

90

既設沖縄電力 φ50×1

情報ボックス鉄筋

防水キャップ×4個

自在バンド

UC-PS管φ50×4条

自在バンド

自在バンド

埋設表示シート

w=300mm

埋設表示シート

w=300mm

埋設表示シート

GL

舗
装

厚

1
7
0

6
0
0

2
0
3

2
9
7 6
0
0

1
7
0

90

560 390

3
4
6
0

1
4
3
0

3
0
0

1
4
3
0

3
0
0

管
路

高
1
0
0

管
路
土

被

2
0
0

200170200

570

1
0
0

管
路
土

被

2
0
0

5
0
0

1
0
0

管
路

高
5
0

管
路
土

被

54
0

35
5

90

105090300

2
0
0

200 170 200

570

200170200

570

21
0

（
6
0
0
m
m
）

土
被

り

5
0

1
7
0

5
0

管
路

高

令和４年度

国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

令 和6年 2月

2 0 - 1 8



新設管路 φ50×1

(光ケーブル用)

光ケーブル用

立 上 柱 詳 細 図 ( 2 )

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

立上柱詳細図( 2 )

S = 1 / 1 0

光電気工事株式会社

管路断面図 S=1:10

ダクト詳細図 S=1:10

HH1

A´

A
起点側 終点側

(引上柱側)

植栽 L=2.0m

6
0

砂埋戻

6
00

発生土

国道仮設柱22-1～HH1

w=150mm

埋設表示シート

GL

（
6
0
0m

m
）

UC-PS管φ50×1条

自在バンド

自在バンド

自在バンド

防水キャップ×1個

ハンドホール

立上り管 S=1:20

国道仮設柱22-1

(情報板側)

A-A´断面

B B´

C´

C

(引込分電盤用)

既設管路 φ50×1

既設管路 φ50×1

(光ケーブル用)

B-B´断面 C-C´断面

(光ケーブル用)

既設管路 φ50×1

既設管路 φ50×1

(引込分電盤用)

ハンドホール削孔×1箇所

FEPφ50×1箇所

FEPφ50×1条

光ケーブル用 引込分電盤用

光ケーブル用

引込分電盤用

3
0
0

1
43

0

3
46

0

1
43

0
30

0

2
00

200 60 200

460

5
0 管

路
高

5
00

管
路

土
被

60 150 300 150 60

63
0

63
0

60450

63
0

6015030015060

土
被

り

60 150

1
0
0

令和４年度

国道５８号伊良皆地区光ケーブル移設工事

FEPφ50×1条

異種管継手×1個
UC-PSφ50 ⇔ FEPφ50

1600

令和6年 2月

2 0 - 1 9



余長
6.3ｍ

光 ケ ー ブ ル 据 付 図

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図 面 番 号

会 社 名

事 業 者 名 沖 縄 総 合 事 務 局 南 部 国 道 事 務 所

光 ケ ー ブ ル 据 付 図

（参考図）

-

DSF120C+SM4C(幹線系)

情報BOX内 使用材料数量表 (1箇所当たり)

アクリル銘板

スパイラルスリーブ

1

2

3

4

5

名 称 数 量 単 位

組

組

個

個

m

0

0

1

1

2.0

情報BOX内 使用材料数量表 (1箇所当たり)

アクリル銘板

スパイラルスリーブ

1

2

3

4

5

名 称 数 量 単 位

組

組

個

個

m

0

0

0

1

2.0

スパイラルスリーブ(2.0m巻付け)

アクリル銘板

スパイラルスリーブ(1.0m巻付け)
スパイラルスリーブ(1.0m巻付け)

分岐ボックスNo.18
分岐ボックスNo.24

分岐ボックスNo.16
分岐ボックスNo.17

アクリル銘板

ケーブル受金物

地下用クロージャ

クロージャ受金物

ケーブル受金物

地下用クロージャ

クロージャ受金物

(既設クロージャ取替)

地下用クロージャ

令和4年度国道58号伊良皆地区光ケーブル移設工事

光電気工事株式会社

余長
6.3ｍ

分岐ボックスNo.14

情報BOX内 使用材料数量表 (1箇所当たり)

ケーブル受金物

アクリル銘板

地下用クロージャ

スパイラルスリーブ

1

2

3

4

5

名 称 数 量 単 位

組

組

個

個

m

0

0

1

1

2.0

情報BOX内 使用材料数量表 (1箇所当たり)

アクリル銘板

スパイラルスリーブ

1

2

3

4

5

名 称 数 量 単 位

組

組

個

個

m

0

0

0

1

2.0

地下用クロージャ

(既設クロージャ取替)

アクリル銘板

分岐ボックスNo.26

スパイラルスリーブ(1.0m巻付け)スパイラルスリーブ(1.0m巻付け)

アクリル銘板

分岐ボックスNo.16
分岐ボックスNo.17

分岐ボックスNo.15

クロージャ受金物

ケーブル受金物

地下用クロージャ

クロージャ受金物

分岐ボックスNo.24
分岐ボックスNo.25

分岐ボックスNo.18

スパイラルスリーブ(2.0m巻付け)

SM60C+SM4C(支線系) SM4C(支線系)

HH1
HH2

ケーブル銘板参考図

200

5
0北部国道事務所～南部国道事務所

幹線系 光 DSF120C+SM4C

令和5年10月 光電気工事(株)

南 部 国 道 事 務 所

4-4φ

200

5
0

4-4φ

マーキング表示札参考図

マーキングテープ表示札
取付日:令和5年10月

工事名:令和4年度国道58号伊良皆地区光ケーブル移設工事

施工者:光電気工事(株)

記載内容については、監督職員と協議すること。

14

14

材質及び材料

骨白色のアクリル板とし、その材料は一般用メタル樹脂3mm厚とする。

文字彫刻は、表面から行い黒色塗料を埋め込むものとする。文字は丸ゴシックとする。

1
0

1
0

令和6年2月

2 0 - 2 0

分岐ボックスNo.26
分岐ボックスNo.15

マーキング表示札

マーキング表示札

マーキング表示札

マーキング表示札

6 マーキング表示札 1 枚 6 マーキング表示札 1 枚

6 マーキング表示札 1 枚 6 マーキング表示札 1 枚


